‘ MUNICIPIO DE MEDA
iy CAMARA MUNICIPAL

ANALISES AGUA

ANSELMO ANTUNES DE SOUSA, Presidente da Camara Municipal de Méda: --------------

Publicita, em anexo, e em cumprimento do n.2 1 do art.2 172 do Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas andlises efetuadas as recolhas

de agua de consumo humano, pelo Laboratdério LRTM - Laboratério Regional de Tras-

os-Montes Lda, durante o 42 Trimestre do ano de 2014.---

Para constar e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor, os quais irdo ser

afixados nos locais publicos do costume podendo, ainda, ser consultados através do

portal WWW.Cm-meda.pt ========mmmm e e e e e e oo

E eu, Maria isabel Sousa, funcionaria do Setor de Servicos Urbanos do Municipio de

Méda, o subscrevi.

Pacos do Concelho de Méda, 11 de fevereiro de 2015.

O Presidente da Camara Municipal,

L i VI

(Prof. Anselmo Antunes de Sousa)

Largo do Municipio - Cadigo Postal 6430-197 - Telefone:279 880 040 - Fax:279 882 520
Contribuinte n.2 505.161.974
Homepage: www.cm-meda.pt - E-mail: cmeda@cm-meda.pt
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\[i - MUNICIPIO DE MEDA
> 4 CAMARA MUNICIPAL

CERTIDAO DE AFIXACAO N.2 7/2015

MARIA ISABEL RODRIGUES BREIA DE SOUSA, funciondria do Setor de Servigos
Urbanos deste Municipio, certifico que, nesta data foi afixada copia do presente Edital,

nos lugares do costume podendo, ainda, ser consultados através do portal www.cm-

meda.pt

Pacos do Concelho de Méda, 11 de fevereiro de 2015

A funcionaria,

el

Largo do Municipio - Cddigo Postal 6430-197 - Telefone:279 880 040 - Fax:279 882 520
Contribuinte n.2 505.161.974
Homepage: www.cm-meda.pt - E-mail: cmeda@cm-meda.pt



Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO ALCARVA DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2015

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da 4gua da rede
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

42 TRIMESTRE 2014

01 Qutubro a

(PCQA) ap do pela autoridad petente (ERSAR). 31 Dezembro
Valores obtidos N.° Anédlises PCQA
Yalor % de
Parametros (unidades) Pararnetrlco Valor Valor B-de Anslises RiCumprimento Andlises
(:Fl’-);lnx;'ggor;o ol M8 superiores ao VP do VP Agendadas Realizadas ieslkiadas

pH - Unidades de pH 6,5-9,0 7.3 7.3 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 <0,1(1.9.) 0,3 0 100 2 2 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(Lg.) | <0,1(l.q.) 0 100 1 1 100
Quantificagao de nimero de colonias a 22°C -| Alteragdo Andao detectadio detectad 0 100 1 1 100
Quantificagao de nimero de colénias a 36°C -| Alteragdo Andao detectadao detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 37 37 0 100 1 1 100
Pesquisa e quanti-ﬁcac,‘éo de Clostridium perfri 0 [¢] 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala PUCo 20 <5(L.q.) <5(l.q.) 0 100 1 1 100
NITRATOS - mg/L NO3 50 5 5 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0.5 <0,04(l.q.) | <0,04(l.q.) 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(.a.) | <1,9(.9.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
ISABOR - Factor de Diluicao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVAGAQD - UNT 4 <0,50.9.) | <0,5(.9.) 0 100 1 1 100
BENZO(a)PIRENO - pg/L 0,01 <0,008(.9.)]<0,008(l.q.) 0 100 1 1 100
CLORETOS - mg/L CI 250 46 46 0 100 1 1 100
Pesquisa & quantificacao de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
FLUORETOS - mg/L F 1,5 <0,4(L.g.) | <0,4(.9.) 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - pg/L k0,0080(1.9.k0,0080(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUDRANTENO - pg/L s K0,0080(1.q.k0,0080(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO{ghi)PERILENO - pg/L - <0,008(1.q.){<0,008(l.g.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - pg/L --- <0,016(1.9.){<0,016(l.q.) 0 100 1 1 100
SULFATOS - mg/L SO4 250 <10{L.g.) | <10(l.q.) 0 100 1 1 100
ANTIMONIO - pg/L Sb 5,0 <1,0(l.g.) | <1,0(.q.) 0 100 1 1 100
EﬂRSENIO - pg/L As 10 2,2 22 0 100 1 1 100
BORO - mg/L B 1,0 <0,010(1.9.)]<0,010(l.q.) 0 100 1 1 100
CADMIO - pg/L Cd 5,0 <0,40(l.9.) | <0,40(Lq.) 0 100 1 1 100
CROMIO - pg/L Cr 50 <1,0{Lg.) | <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2.0 0,0309 0,0309 0 100 1 1 100
MERCURIO - pg/L Hg 1 <0,010(1.q.)]<0,010(l.q.) 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 1.4 1.4 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <2,0(l.9.) | <2,0(l.q.) 0 100 1 1 100
SELENIO - pg/L Se 10 <3,0(La.) | <3,0(.9.) 0 100 1 1 100
SODIO - mg/L Na 200 3,82 3,82 0 100 1 1 100
1,2-DICLOROETANO - pg/L CICH2CH2CI 3,0 <0,750(L.g.)<0,750(1.9.) 0 100 1 1 100
BENZENO - pg/L C6H6 1,0 <0,20{1.9.)| <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
BROMATOS - pg/L BrO3 10 <5,0(.9.) | <5,0(.q.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca -— 3.2 3.2 0 100 1 1 100
MAGNESIO - mg/L Mg - 2.1 2.1 0 100 1 1 100
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 - 17 17 0 100 1 1 100
CIANETOS - pg/L CN 50 <5(1.9.) <5(l.q.) 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 93 93 0 100 1 1 100
[FERRO - pglL Fe 200 50,5 50,5 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 15,2 15,2 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - pgiL = 2,71 2,71 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pgiL 0,23 0,23 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - ug/L 1,96 1,96 0 100 1 1 100
[EROMODICLOROMETANO - pg/L 2,24 2,24 0 100 1 1 100
TETRACLOROETENO - pg/L <0,20(l.g.)] <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
TRICLOROETENO - pg/L - <0,10(l.9.) ] <0,10(L.g.) 0 100 1 1 100

Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (id«

EG)

Informagio complementar relativa  averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo se verificaram situacfes de incumprimento

Data da publicitagdo:
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Ca Municipal d ad CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
amara Municipal da Meda NA ZONA DE ABASTECIMENTO CORNALHEIRA DO CONCELHO DA MEDA
EDITAL n.2 1/2015
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede 42 TRIMESTRE 2014
piblica, através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Qutubro 2
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 Dezembro
Valores obtidos N.° Analises PCQA
Valor % de
Parametros (unidades) Paramétrico Gal i N.° de Analises % Cumprimento An;lises
alor alor
(\I;T.) :?6‘3330"7" siinima | iinkims: | MPMerssoNF dohe Agendadas | Realizadas | realizadas
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 --- 0,2 0,2 0 100 1 1 100
Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a £G)

Informacdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo se verificaram situagdes de incumprimento

JANEA\!

k Data da publicitagdo:
O presidente: L2 - Ol .2 O\
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Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO PROVA DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2015

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede
publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

42 TRIMESTRE 2014
01 Outubro a
31 Dez s

Valores obtidos N.° Analises PCQA
Valor 9% de
Paramet idad Paramétrico N.° de Andlises % Cumprimento An;lises
ardmetros (unidades) (VP) fixado no Valor Valor superiores ao VP do VP Agendass Realizadas P
DL 306/2007 minimo maximo realizadas
Pesquisa e quantificacdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 == 0,2 0,2 0 100 1 1 100
Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a F
Informacdo compl ar relativa 3 30 das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): N3o se verificaram situagbes de incumprimento
FA N\

O presidente:

Data da publicitagdo:
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Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO RANHADOS DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2015

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificacio da qualidade da 4gua da rede

42 TRIMESTRE 2014

publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Outubro a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 Dezembro
Valores obtidos N.? Anélises PCQA
b . % de
Parametros (unidades) [C:;:;'::l‘:: T ilor N.° crtie i‘-\nalle?,ewsFI % Cu:"p:!;ﬁemo Andlises
DL 306.'20070 minimo maximo Spemon e o Agendadas Realizadas realizadas

pH - Unidades de pH 6,5-9,0 7,2 7.4 (22°C 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 --- 0,2 0,8 0 100 3 3 100
AMONIO - mg/L NA4 0,50 <0,1(L.g.) | <0.1(..q.) 0 100 2 2 100
Quantificagdo de numero de coldnias a 22°C - Alteragao Andao detectaddo detectad 0 100 2 2 100
Quantificagdo de nimero de coldnias a 36°C -JAlteragao Andao detectadao detectad 0 100 2 2 100
CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 104 125 0 100 2 2 100
Pesquisa e quanfiﬁcagéo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 2 2 100
[COR - mglL escala PUCO 20 <5(Lq.) | <5(.q) 0 100 2 2 100
MANGANES - pg/L Mn 50 <20(l.g.) | <20(.q.) 0 100 2 2 100
OXIDABILIDADE - mg/L O2 5 <1,9(L.g.) | <1,9(.q.) 0 100 2 2 100
CHEIRO - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 2 2 100
ISABOR -_Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 2 2 100
TURVACAO - UNT 4 <0,5(L.g.) | <0,5(Lg.) 0 100 2 2 100
ALUMINIO - ug/L Al 200 24 46 0 100 2 2 100
Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar 2 £G)

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimenta dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo se verificaram situagdes de incumprimento

— .\
O presidente: ( “u)

Data da publicitagdo:
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Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO VALE DO PEREIRO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2015

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede
publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

42 TRIMESTRE 2014
01 Qutubro a

31 Dezembro

Valores obtidos

N.° Analises PCQA

Valor % de
Parametros {unidades} Paramétrico i Vi N.° de Analises % Cumprimento An;Iises
VP) fixado no Ly alor s iores ao VP do VP ©
‘DL)I}I;GJZDOT minimo maximo Mperieas Agendadas Realizadas reallzadas
Pesquisa e quantificagao de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagio de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Ci2 — 0,2 0,2 0 100 1 1 100

Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identif

car a £G)

Informacdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo se verificaram situagdes de incumprimento
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O presidente:

=t

Data da publicitagdo:
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