\/' MEDA fm 500

MUNICIPIO ANOS
1519-2019

EDITAL 12/2021

Dr. ANSELMO ANTUNES DE SOUSA, Presidente da Cadmara Municipal de Méda:

Publicita, em anexo, e em cumprimento do n°1 do artigo n°® 17° do Decreto-Lei n® 306/2007, de 27
de agosto, na sua redacao atual, os resultados obtidos nas analises efetuadas as recolhas de 4gua de
consumo humano, pelo laboratério LRTM - Laboratério Regional de Tras-Os-Montes, Lda, durante o
1° Trimestre do ano de 2021.

Para constar e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor, os quais irdo ser afixados nos
locais publicos do costume podendo, ainda, ser consultados através do portal www.cm-meda.pt.

Pagos do Concelho de Méda, 27 de Abril de 2021
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Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificaclio da qualidade da égua da rede
plblica, através de andlises periédicas na tormeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

12 TRIMESTRE 2021
01 Janeiro a
31 Margo

| Paridmetros (unidades)

Valor
Paramétrico

(VP)fixado no|  Valor

DL 306/2007

Valores

obtidos

minimo

Valor
maximo

N.° de Anall

N.° Andlises PCQA

superiores ac VP

% de

Andlises

Pesquisa e quantificacdo de Esc_herichia coli -

0

0

0

100

Pesquisa e quantificagao de Coliformes totais

0

0

0

100

CLORO RESIDUAL LIVRE (in loco) - mg/L clf

0,6

0,9

(=] (=] [=] [=]

Nl w|w

N o) e

100

ALUMINIO - pg/l. Al

200

24

65

100

AMONIO -

Enumera¢do de microrganismos viaveis-nime

Alteragio An

Eo delectadiao detectad

100

100

Enumeragdo de microrganismos vidveis-nime

Alteracdo Ani

o detectad

150 detectad]

100

CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm

2500

88

95

100

Pesquisa e quantificacao de Clostridium perfri

0

0

0

100

COR - mg/L escala Pt/Co

20

<5(L.q.)

<5(l.g.)

100

pH - Unidades de pH

6.5-9,5

6,9 (22°C

7.4 (22°C

100

MANGANES - Jg/L Mn

50

<10(1.9.)

<10(1.9.)

(=] (] (=] (o] (=] (o] (=]

NININ|RDIRNININD

NN NN NN

100

OXIDABILIDADE -

CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluigao

<1

<1

o

100

N

100

SABOR, a 25°C - Factor de Diluicdo

<1

<1

100

TURVACAO - UNT

3
3
1

<0,50(1.q.)

<0,50(1.0.)

(=] (=]

100

%] LN

NN

100

NITRITOS -

[BENZO[a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificagio de Enterococos - U

100

100

MAGNESIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

NDENO(1,2,3-cd)PIRENOD -

SOMA PAHSs -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

FERRO - ug/iL Fe

200

<30(.4.)

48

100

100

CROMIO -

RADAQ -

ALUMINIO -

[MANGANES -

NITRATOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

FLUORETOS -

|MERCURIO -

NIQUEL -

SELENIO -

CLORETOS -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENQ -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CLOROFCORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANOQ -

DIBROMOCLOROMETANO -

SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

DESETILTERBUTILAZINA -

TERBUTILAZINA -




NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: RANHADOS

|NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

\

Informagiio complementar relativa & averiguacdo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

a
\

O presidente: (nome e assinatura)

WAFILYLRE




Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.t 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se i verificagio da qualidade da dgua da rede
pliblica, através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
{PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

12 TRIMESTRE 2021
01 Janeiro a
31 Margo

Valores obtidos N.° Andlises PCQA
Valor % de
Parametros (unidades) Paramétrico Valar Vais N.°de Andlises | % Cumprimento Andlises
(\gl’_) ::;g:or;o il i superlores ao VP do VP Agendadas | Realizadas | realizadas

Pesquisa e quantificagao de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE (in loco) - mg/L Cl. - <0,1(l.g.) | <0,1(l.g.) 0 100 1 1 100
[ALUMINIO -

AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(Lg.) | <0.1(l.q.) 0 100 1 1 100
Enumeragio de microrganismos viaveis-numd Alteracao Andao detectaqéo detectad 0 100 1 1 100
|Enumeracao de microrganismos viaveis-name Alteragao Andao detectadiao detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - uS/cm 2500 22 22 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacdo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 5 5 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,5 [6,5 (22°C)l6,5 (22 °C 0 100 1 1 100
[MANGANES -

OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <0,9(1.9.) | <0,9(l.q. 0 100 1 1 100
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVACAO - UNT 1 0,50 0,50 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(L.9.) | <0,04(l.9.) 0 100 1 1 100
BENZO(a)PIRENO - ugiL 0,01 <0,003(1.9.){<0,003(l.q.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca - <2,0(la.) | <2,0(.g.) 0 100 1 1 100
CHUMBO -

COBRE -

DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 - <5,0(.9.) | <5,0(.g.) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantﬁcaqéo de Enterococos - U 0 0 4} 0 100 1 1 100
MAGNESIO - ma/L Mg — <2,0(l.g.) | <2,0(.q.) 0 100 1 1 100
NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO - pg/L - <0,006(1.9.){<0,006(l.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(K)FLUORANTENO - pa/L - <0,003(1.9.){<0,003(1.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - pg/L - <0,010(1.g.){<0,010(l.q.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - pg/L <0,012(l.g.)|<0,012(l.g.) 0 100 1 1 100
SOMA PAHs - uail 0,10 <0,012(1.9.)]<0,012(l.q.) 0 100 1 1 100
[CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

[SOMA TRIHALOMETANOS -

FERRO -

CROMIO -

RADAO - Bg/L 500 120 120 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 118 118 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 17,4 17,4 0 100 1 1 100
NITRATOS - mg/L NO3 50 <4{lg.) <4(l.9.} 0 100 1 1 100
FERRO - ug/L Fe 200 4,4 4.4 0 100 1 1 100
ANTIMONIO - pg/L Sb 5 <1(l.g.) <1(l.g.) 0 100 1 1 100
ARSENIO - ug/L As 10 <1(l.g.) <1(l.q.) 0 100 1 1 100
BENZENO - pg/L C6H6 1,0 <0,2(l.9.) | <0.2(l.q.) 0 100 1 1 100
BORO - mg/L B 1,0 <0,01(l.g.} | <0,01(l.0.) 0 100 1 1 100
BROMATOS - pg/L BrO3 10 <3(l.g.) <3(1.9.) 0 100 1 1 100
CADMIO - pg/L Cd 5,0 <0,4(l.9.) | <0.4(.q.) 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 <1(l.g.) | <1(.a.) 0 100 1 1 100
CIANETOS - pg/L CN 50 <5(L.q.) <5(1.9.) 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2,0 0,0012 0,0012 0 100 1 1 100
CROMIO - ygiL Cr 50 <1(.9.) <1{l.q.) 0 100 1 1 100
1,2-DICLOROETANO - pg/l CICH2CH2CI 3,0 <0,75(L.g.) | <0,75(l.9.) 0 100 1 1 100
FLUORETOS - ma/L F 1,5 <0.4(l.9.} | <0.4{l.g.) 0 100 1 1 100
MERCURIO - pg/L Hg 1 <0,01(l.9.) | <0,01(l.9.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - g/t Ni 20 <2(L.g.) <2(l.g.) 0 100 1 1 100
SELENIO - po/t Se 10 <1(l.g.) <1(l.g.) 0 100 1 1 100
CLORETOS - mg/L Cl 250 4.7 4.7 0 100 1 1 100
SOMA TETRA E TRICLOROETENO - pg/L 10 <0.30(L.g.) | <0.30(.9.) 0 100 1 1 100
TETRACLOROETENO - pa/lL - <0,2(l.q.) | <0,2(l.a.) 0 100 1 1 100
TRICLOROETENQ - g/l - <0,1(L.g.) | <0,1(L.g.) 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pa/t 80 <0,50(L.4.) | <0,50(}.q.) 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - pall — <0,1(.9.) | <0.1{l.9.) 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pg/L - <0,2(l.9.) | <0.2(l.9.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pa/L -~ <0.1(L.g.) | <0.1{l.9.) 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - ua/L - <0,1(l.q.) | <0,1(l.g.) 0 100 1 1 100
SODIO - mg/L Na 200 2,55 2,55 0 100 1 1 100
SULFATOS - mg/L S04 250 <10(Lg.) | <10(l.g.} 0 100 1 1 100
a-TOTAL - Ba/L — 0.08 0.08 0 100 1 1 100
DOSE INDICATIVA TOTAL - mSv/ano_ 0,10 <0,1 mSv | <0,1 mSv 0 100 1 1 100
DESETILTERBUTILAZINA - ua/l. 0,10 <0,03(L.q.) | <0,03(l.q.) 0 100 1 1 100

0,10 <0,03(l.9.) | <0,03(.q.) 0 100 1 1 100

TERBUTILAZINA - pg/L




|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PROVA

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidad, em alta (identificar a EG)

P

Informagdo complementar relativa l(verlgﬁu,‘ao das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

N 1

O presid {nome e

Data da publicitagdo:

LT

[osq Jon 2




Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se i verificacio da qualidade da &gua da rede
pablica, através de andlises periédicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
{PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

12 TRIMESTRE 2021
01 Janeiro a
31 Margo

Parametros (unidades)

Valor
Paramétrico
{VP) fixado no
DL 306/2007

Valores obtidos

Valor
minimo

Valor
méximo

N.° de Anélises
superiores ao VP

% Cumprimento
do VP

N.° Anélises PCQA

% de
Andlises

Pesquisa & quantificagéo de Escherichia coli -

0

0

o

100

100

Pesquisa e quantificacdo de Coliformes totais

0

0

100

100

CLORO RESIDUAL LIVRE (in loco} - mg/L Cl

0,1

0.4

100

100

ALUMINIO -

AMONIO -

'Enumera(;éo de microrganismas vidveis-nume Alteragio An

ao detecta

a0 detectad

o

100

100

Enumerag&o de microrganismos viaveis-nime Alteragao An

ao detecta

o detectad

100

100

CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm

2500

7,6e+2

7,6e+2

(=]

100

100

Pesquisa e quantificacio de Clostridium perfri

COR - mg/L escala Pt/Co

20

<5(l.q.)

<5(L.g.)

100

100

pH - Unidades de pH

6,5-9,.5

7.2 (22°C

7.2 (22°C

o|o

100

100

|MANGANES -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluicdo

<1

<1

100

100

SABOR, a 25°C - Factor de Diluigdo

= G| W

<1

<1

ol|ojo

100

100

TURVAGAO - UNT

<0,50(1.q.)

<0,50(l.q.)

100

100

NITRITOS -

[BENZO(2)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificacdo de Enterococos - Uil

100

100

MAGNESIO -

NIQUEL -

[BENZO(b)F LUORANTENO -

BENZO(K)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAHS -

CLOROFCORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

FERRO -

CROMIO -

RADAQ -

ALUMINIO -

|MANGANES -

NITRATOS - mg/L NO3

50

35

35

100

100

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENQ -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

FLUORETOS -

[MERCURIO -

NIQUEL -

SELENIO -

CLORETOS -

SOMA TETRA E TRICLOROETENQ -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANQ -

DIBROMOCLOROMETANO -

SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

DESETILTERBUTILAZINA -

TERBUTILAZINA -




NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CORNALHEIRA

NOTA 2: Parimetro (conservativo) analisado pela entidade g em alta (:dentificar a EG)

Informagiio complementar relativa ?Nh\gua;ﬂo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

i

—

Data da publicitagdo:

Ny

2 14

—




Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2021

piblica, através de sndlises periddicas na

ira do ¢

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se A verificagiio da qualidade da &gua da rede

idor, do o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

12 TRIMESTRE 2021
01 Janeiro a
31 Margo

Valores obtidos N.? Andlises PCQA
Valor — . i %o ; % de
Parametros (unidades) J:;:.;‘:;T:o Valor valor s':;‘;zl:s alzevsp ucr‘nopv;n ento o N An"élisjes
DL 306/2007 | ™inimo méximo

Pesquisa e quanti_ﬂcagéo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLOR_O_ RESIDUAL LIVRE {in loco) - mg/L Cl — 0,2 0.2 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 5,9e+2 5.9e+2 1 0 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(.9.) | <0,1(l.9.) 0 100 1 1 100
Enumeracao de microrganismos viaveis-nume Alteracdo Angéo detectadao detectad 0 100 1 1 100
Enumerac&o de microrganismos viaveis-nume Alteragéo An Bo detectadjdo detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm 2500 83 83 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacdo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
ICOR - mg/L escala PCo 20 <5(.9.) | <5(.q.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,5 [7,8 (22°C){7.8 (22°C 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 12,1 12,1 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <0,9(L.g.) | <0,9(.q.) 0 100 1 1 100
|CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluicio 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR, a 25°C - Factor de Diluicdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
[TURVAGAO - UNT 1 0,74 0.74 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(.9.) | <0.04{L.q.) 0 100 1 1 100
|BENZO(a)PIRENC - pg/L 0,01 <0,003(1.9.)| <0,003(l.q.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca - 8.3 8,3 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 <3,00.9.) | <3.0(l.q.) 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2,0 <0,010(1.q.)]<0,010(l.q.) 0 100 1 1 100
[DUREZA TOTAL - mg/L CacO3 24 24 0 100 1 1 100
Pesquisa € quantificacio de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
MAGNESIO - mg/L Mg <2,00.q.) | <2,0(L9.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(.g.) | <5(l.g.) 0 100 1 1 100
BENZO([bJFLUORANTENO - ug/lL - <0,006(1.9.)| <0,006(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - ug/L - <0,003(1.9.){<0.003(l.49. 0 100 1 1 100
BENZO;_th)PERILENO - pg/L — <0,010(1.9.)|<0,010(l.q. 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - pg/L --- <0,012(1.9.){<0,012(l.q. 0 100 1 1 100
SOMA PAHSs - g/l 0,10 |<0,012(1.q.]<0,012(l.q. 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - pa/L - 35 35 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - ug/L - <7(l.g.) <7(l.49.) 0 100 1 1 100
EOMODICLOROMETANO - pgil -— <7(L.9.) <7il.g.} 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - pg/l —- <7(l.9.) <7(l.9.} 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - ug/L 80 35 35 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 53 53 0 100 1 1 100
CROMIO - pg/L Cr 50,0 <5,0(.g.) | <5,0(.q.) 0 100 1 1 100
RADAC - Bg/L 500 <10(L.9.) | <10(.9.) 0 100 1 1 100
ALUMINIO -

MANGANES -

NITRATOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

FLUORETOS -

MERCURIO -

NIQUEL -

SELENIO -

CLORETOS -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

TETRACLOROETENO -

TRICLORQETENQ -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CLOROQFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

DESETILTERBUTILAZINA -

TERBUTILAZINA -




NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ALCARVA

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entldade gestora em alta (identificar a EG)

Informagdo complementar relatlvaa/nﬂh;uacéo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
1

\

O presid (nome e ) \‘—/ W

j_q,{ / 5 f(/ /,zA P




Camara Municipal da Méda

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL n.2 1/2021

£m conformidade com o Decreto-Lel n.t 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se A verificacho da qualidade da dgua da rede
publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

12 TRIMESTRE 2021
01 Janeiro a
31 Margo

Valores obtidos

N.° Andlises PCQA

Valor § % de
Parametros (unidades) Paramétrico Vator Valor N.°de Andlises  |% Cumprimento Anélises
(VP) fixado no superlores ao VP do VP d Realizad .
DL 306/2007 minimo méximo
Pesquisa e quantificagao de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificacdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE (in loco) - mg/L Cl - 0,1 0,7 0 100 2 2 100

ALUMINIO -

AMONIO -

Enumeragao de microrganismos viaveis-nume

Enumerag&o de microrganismos vidveis-nuime

CONDUTIVIDADE (a 20°C) -

Pesquisa e quanti_ﬁEagéo de Clostridium perfri

COR -

pH -

MANGANES -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO, a 25°C -
&

SABOR, a 25°C -

TURVAGAO -

NITRITOS -

BENZO(a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificacdo de Enterococos -

[MAGNESIO -

NIQUEL -
BENZO(b)FLUORANTENO -
BENZO(K)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAHSs -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

|BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

FERRO -

CROMIO -

[RADAD -

[ALUMINIO -

[MANGANES -

NITRATOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

[BENZENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROCETANO -

FLUORETOS -

[MERCURIO -

NIQUEL -

SELENIO -

CLORETOS -

SOMA TETRA E TRICLORCETENO -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SODIC -

SULFATOS -

o-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

DESETILTERBUTILAZINA -

TERBUTILAZINA -




NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VALE DO PEREIRO

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a £G)

Informagdo complementar relativa %a;ﬁo das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

\

O presidente: (nome e assinatura)

Data da publicitagdo

:'0“(/:1”4




