EDITAL

Anténio César Valente Figueiredo, Vice-Presidente da Camara Municipal de Méda:

Publicita, em anexo, e em cumprimento do n21 do artigo172 do Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de
agosto, na sua redagdo atual, os resultados obtidos nas andlises efetuadas as recolhas de dgua de
consumo humano, pelo laboratério LRTM - Laboratério Regional de Tras-Os-Montes, Lda, durante o 4¢
Trimestre do ano de 2022,

Para constar e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor, os quais irdo ser afixados nos
locais publicos do costume podendo, ainda, ser consultados através do portal www.cm-meda.pt.

Pacos do Concelho de Méda, 22 de fevereiro de 2023

0 Vice;,Erechj‘ente,

(Antc{@ﬁ;déér Valente Figteiredo)

(Por Delegaciio de competéncias atribuidas pelo despacho n 34/2021, de 26/10/2021
e Despacho n.2 18/2022, de 25 de margo)
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE
ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL

MEDA

MUNICIPIO

Ny

ZONA DE ABASTECIMENTO: RANHADOS

42 TRIMESTRE
01 de Outubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos N.° Andlises PCQA
Parametros (unidades) Valor Paramétrico (VP) fixado N2 df: Anali: % Cumpr A::I?sees
no DL 306/2007 Valor minimo | Valor méaximo | Superiores ao VP do VP dad R i

Pesquisa e quantificacdo de Escherichia coli- UFC/100 mL 4] Q 1] 0 100 3 3 100
Pesquisa e duantificacdo de Bactérias Coliformes - UFC/100 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE {in loco) - mg/L CI2 — 0,6 1,0 0 100 3 3 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 54 64 0 100 3 3 100
AMONIO - mp/L NH4 0,50 <0,1{l.q.) <0,1{L.9.) 0 100 1 1 100
Enumeracdo de microrganismos vidveis-nimero de colénias Sem Alteragdo Anormal Nio detectado Ndo detectado 0 100 3 3 100

tdo de mi i i4 -0 de coldnias Sem Alteragdo Anormal N3o detectado N3o detectado 0 100 3 3 100
CONDUTIVIDADE (a 202C) - pS/cm 2500 109 117 [ 100 3 3 100
Pesquisa e quantificagéio de Clostridium perfringens - UFC/3 [4] 0 ] [4] 100 3 3 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5{Lq.) <5(1.9.) 0 100 3 3 100
p¥-—~ inidades de pH 6,5-9,5 74 (229C) 7,9 (222C) 0 100 3 3 100
f NES- pg/L Mn 50 <10{.q.) <10(l.g.) 0 100 3 3 100
EZHl:u(O, a 252C - Factor de Diluicdo 3 <1 <1 Q 100 3 3 100
SABOR, a 258C - Factor de Diluigo 3 <1 <l 0 100 3 3 100
TURVAGAO - UNT <0,50{l.9.) <0,50(.9.) 0 100 3 3 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.9.) <0,04(l.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 66 76 0 100 3 3 100
BENZO(a)PIRENO - pg/L 0,01 <0,003(l.q.) <0,003(l.g.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca — 7,2 7,2 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2,0 <0,010(l.q.) <0,010(l.9.) 0 100 1 1 100
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 — 19 19 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagio de Enterococos Intestinais - UFC/1 [4] [ 0 0 100 3 3 100
MAGNESIO - mg/L Mg — <2,0{Lq.) <2,0(l.9.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5{Lq.) <5(l.q.) 0 100 1 1 100
BENZO{b)FLUORANTENO - pg/L — <0,006(l.q.) <0,006(l.9.) 0 100 1 1 100
IBENZO(k)FLUORANTENO - pg/l - <0,003(l.q.) <0,003(l.g.) 0 100 1 1 100
lBENZO(ghi)PERILENO - gt — <0,010{l.q.) <0,010(l.9.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-¢cd)PIRENO - pg/L — <0,012(l.q.) <0,012(l.g.) 0 100 1 1 100
SOMA PAHs - pg/L 0,10 <0,012(l.9.) <0,012(l.g.) 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - n;lg/L 02 5,0 0,9 0.9 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - igfL - 35 35 1] 100 1 1 100
BROMOFGRMIO - g/l —_ <7il.49.] <7{l.g.} (1] 100 1 1 100
WANO il — <7iLa) <7il.a.) 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - jig/L - <7ihaq.) <7{Lg.} 1] 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pg/i 70 35 35 0 100 1 1 100
CHUMBO - ug/L Pb 10 <3,0{l.9.] <3,0(l.0.) 1] 100 1 1 100
CROMIO - yg/L Cr 50,0 <5.0(La.) <5,0(La.) 1) 100 1 1 100

NOTA 1: ParSmetro analisado pela entidade gestora em alta: AGUAS DO VALE DO TEJO SA

In agio complementar relativa 4 averiguagio das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nio foram detetados incumprimentos

|Responsévet: Vice-presid

Anténio César Valente Figueiredo
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE
ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL

MUNICIPIO

ZONA DE ABASTECIMENTO: CORNALHEIRA

42 TRIMESTRE
01 de Outubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 2 verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos N.? Anédlises PCQA
P ° de Anall : % de
Valor Paramétrico (VP) fixado N.° de % Cumpr
Parametros (unidades) B : VP Anélises

no DL 306/2007 Valor minimo | Valor méximo | Superiores ao do VP Agend. Realizadas lizad

Pesquisa e guantificagao de Escherichia coli - UFC/100 mL 0 0 0 [+] 100 1 1 100

Pesquisa e guantificagdo de Bactérias Coliformes - UFC/100 0 ] 0 0 100 1 1 100

CLORO RESIDUAL LIVRE (in toco) - mg/L CI2 - 0,2 0,2 0 100 1 1 100

ALUMINIO - pg/L Al 200 s3 s3 0 100 1 1 100

AMGNIO - mg/L NH4 0,50 <0,1{l.9.) <0.1{l.q.) Y 100 1 1 100

Enumeraggo de microrganismos vidveis-niimero de coldnias| Sem Alteragio Anormal Ndo detectado Nz detectado 4 100 1 1 100

|Enumera;§o de microrganismos vidveis-nimero de coldnias Sem Alteracio Anormal N3o detectado Nao detectado 0 100 1 1 100

CONDUTIVIDADE (a 202C] - u5/cm 2500 111 111 0 100 1 1 100

IPesavisa e guantificago de Clostridium perfringens - UFC/4 0 0 0 ] 100 1 1 100

t ng/L escala Pt/Co 20 <5(Lq.) <5{l.q.) 0 100 1 1 100

) idades de pH 6,5-9,5 7.4 (222C) 74 (229C) 0 100 1 1 100

EAANGANES - pg/t Mn 50 <0,50(l.q.) <0,50(L.q.) 0 100 1 1 100

NITRATOS - mg/L NO3 50 <4(l.g.) <4{l.q.) 0 100 1 1 100

CHEIRQ, a 25°C - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100

SABOR, a 252C - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100

[TURVACAOD - UNT 1 <0,50(l.q.) <0,50(L.q.) 0 100 1 1 100

NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.9.) <0,04(l.q.) 0 100 1 1 100

FERRO - g/l Fe 200 8,6 8,6 0 100 1 1 100

ANTIMONIO - g/t Sb 5,0 <1,0(Lg.) <1,0(L.q.} 0 100 1 1 100
JANTIM

ARSENIO - jig/L As 10 47 4,7 0 100 1 1 100

BENZENO - ug/i C6H6 1,0 <0,20(l.q.) <0,20(l.q.} 0 100 1 1 100

BORO- mg/LB 1,0 <0,010(L.q.) <0,010{l..) 0 100 1 1 100

BROMATOS - pig/L BrO3 10 <3,0(.9.) <3,0{L9.) 0 100 1 1 100

CADMIO - /L Cd 5,0 <0,40(l.q.) <0,40(Lg.} 0 100 1 1 100

CALCIO - mg/LCa - 66 6,6 0 100 1 1 100

CHUMBO - ug/L Pb 10 <1,0(l.q.) <1,0{l.q.) 0 100 1 1 100

CIANETOS - 1g/L CN 50 <5(L.g.) <5(l.g.) 0 100 1 1 100

COBRE - g/t Cu 2000 <0,0010(.g.) <0,0010{l.q.} 0 100 1 1 100

CROMIO - pg/Lcr 50 <1,0(l.q.) <1,0{l.9.} 0 100 1 1 100

1,2-DICLOROETANO - pig/L CICH2CH2CI 3,0 <0,750(l.9.) <0,750{l.9.) 0 100 1 1 100

DUREZA TOTAL - mi/L CaCO3 - 19 19 0 100 1 1 100

Pesquisa e quantificagdo de Enteracocas Intestinais - UFC/1| 0 0 0 0 100 1 1 100

FLUORETOS - mg/L. F 1,5 <0,4(l.9.) <0,4(.g.) 0 100 1 1 100

MAGNESIO - mg/L Mg — <2,0(l.g.) <2,0(l.q.) 0 100 1 1 100

MERCURIO - pig/L Hg 10 <0,010(L.g.) <0,010{l.9.} 0 100 1 1 100

Inic - pg/LNi 20 <2,0(l.q.) <2,0(.9.) 0 100 1 1 100

ls. - ugfLse 10 <1.0(L.g.) <1.0{l.g.) 0 100 1 1 100

CLORETOS - mg’L (o] 250 23 23 0 100 1 1 100

ITRICLOROETENO - /L —_ <0,10(.4.} <0,10{Lq.} 0 100 1 1 100

ETRACLOROETENO - g/l — <0,20(L.4.) <0,20(L.a.) 0 100 1 1 100

SOMA TETRA E TRICLOROETENO - ug/lL 10 <0.30(L.9.) <0.30(Lq.} 1] 100 1 1 100

CLOROFORMIO - pgfl —_ 29,7 29,7 0 100 i 1 100

— 5.32 532 0 100 1 1 100

— 0,86 0,86 0 100 1 1 100

— 0,37 9,37 [s] 100 1 1 100

70 36,2 36.2 [s] 100 1 1 100

200 14,4 144 0 100 1 i 100

250 <10l <10{La.} 0 100 i 1 100

— <0,04(l.9.) <0,04{L.q.! 0 100 1 1 100

0,10 <0,10 <0,10 (1) 100 1 1 100

500 <10,0{l.4.] <10,0{l.9.] 0 100 1 1 100

5,0 10 1.0 [+] 100 1 i 100

0,01 <0,003(.49.) <0,003(L.q.} [*] 100 1 1 100

— <0,02(1.4.) <0,02{L.q.) 0 100 1 1 100

- <0,02(Le.) <0,02{1.9.) 0 100 1 1 100

BENZO[KJFLUORANTENO - g/l — <0,02{L.0.) <0,02(l.9.) 0 100 i 1 100

INDENO/{1,2.3-¢d|PIRENO - pg/L . <0,02{l.4.] <0,02{l.q.} 0 100 1 1 100

SOMA PAH - uafl 0,10 <0.0200(.49.) <0.02001(1.4.} 0 100 1 1 100

DESETILTERBUTILAZINA - E&’L 0,10 <0,030(l.9.) <0,030{1.4.} Q 100 1 1 100

TERBUTILAZINA - Ug/L 0,10 <0,030(l.g.} <0,0301l.9.} [s] 100 1 1 100

NOTA 1: Pardmetro analisado pela entidade g

em alta: MUNICIPIO DE MEDA

Informag3o complementar relativa A averiguag3o das situacSes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Ndo foram detetados incumprimentos
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Ny MEDA

PIO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE
ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL

ZONA DE ABASTECIMENTQ: PROVA

42 TRIMESTRE
01 de Outubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede publica,

através de anélises periédicas na torneira do idor, segundo o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos N.° Andlises PCQA
2 % de
. Valor Paramétrico (VP) fixada N.% de Anélises % Cumprimento

Parametros (unidades) no DL 306/2007 Valor minime | Valar méximo | superiores ao VP doVP dad Realizad Andlisss
Pesquisa e quantificagfio de Escherichia coli - UFC/100 mL [4] 0 Q 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificasSo de Bactérias Coliformes - UFC/100] Q 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE (in loco) - mg/L CI2 - 0,2 0,3 0 100 2 2 100
NOTA 1: Pard lisado pela lade g em alta: MUNICIPIO DE MEDA
Informagdo i I a iguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Ndo foram detetados incumprimentos

Data da publicitacio no website: 22/02/2023
vel: Vice A /
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE
ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA

EDITAL

ZONA DE ABASTECIMENTO: ALCARVA

42 TRIMESTRE
01 de Outubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacio da qualidade da dgua da rede piiblica,

através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos N_° Anélises PCQA
% de
= Valor Paramétrico (VP) fixado N.°de Andlises | % Cumprimento
Parémetros {unidades) no DL 306/2007 Valor minimo | Valor maximo | superiores ao VP doVP Agendadas | Realizad Analises
Pesquisa e quantificagdo de Escherichla coli - UFC/100 mL 0 0 0 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificagdio de Bactérias Coliformes - UFC/100 0 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE (in loco) - mg/L CI2 - 0,2 04 [ 100 2 2 100

PR

NOTA 1; Par

pela

em alta : MUNICIPIO DE PENEDONO

Informagio complementar relativa 3 averiguaciio das situages de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):N&o foram detetados incumprimentos

énio César

I: Vice-Pr

Data da publicitagdo no website : 22/02/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE EDITAL
\ . ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA MEDA
/ MUNUE’P 42 TRIMESTRE
01 de Outubre
ZONA DE ABASTECIMENTO: VALE DO PEREIRO a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagiio da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos N.° Andlises PCQA
% de
Valor Paramétrico (VP) fixado N.%de Anélises % Cumprimento
Parémetros (unidades) no DL 306/2007 Valor minimo | Valor méximo | Superiores ao VP doVP Agendad . Andlisss
Pesquisa e quantificacdo de Escherichia coli - UFC/100 mL 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e guantificagio de Bactérias Coliformes - UFC/100 ] 0 [4] 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE {in loco) - mg/L CI2 - 0,1 0,1 0 100 1 1. 100
NOTA 1: Par&metro analisado pela entidade g em alta: MUNICIPIO DE MEDA
fi H0 ¢ | | a iguagdo das situagdes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas): Ndo foram detetados incumprimentos

s = \ Data da publicitagdo no website: 22/02/2023

ponsével: Vice-Presid Anténio César Valente Figueiredo ;_./ ] -
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